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Паспорт
линейки генераторных установок на базе двигателей 

ЗМЗ, ММЗ, ЯМЗ. 
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Серийный номер:
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ВНИМАНИЕ!

Сжиженный углеводородный газ является
взрывопожароопасным продуктом!

ОПАСНОСТЬ ОБМОРОЖЕНИЯ!

К эксплуатации и обслуживанию допускается только
квалифицированный обученный персонал, допущенный к 

работе с оборудованием работающем под давлением и
эксплуатации объектов, использующих сжиженные

углеводородные газы.

ВАША ОБЯЗАННОСТЬ!

Прочитать и соблюдать все указания, рекомендации и 
правила, указанные в этом паспорте. Несоблюдение приводит

к потере всех гарантийных обязательств.
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 ВНИМАНИЕ!
     Природный и сжиженный углеводородный газы являются взрывопожароопасными 
продуктами!

     К эксплуатации и обслуживанию допускается только квалифицированный 
обученный персонал, допущенный к работе с электрооборудованием и оборудованием 
работающем под давлением.
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Для предотвращения вторичного сжижения паровой фазы СУГ испарительную
установку рекомендуется устанавливать, как можно ближе к потребителю. При
монтаже установки на открытом воздухе и прохождении трубопровода «паровой
фазы» на открытом пространстве рекомендуется теплоизолировать трубопровод, а при
необходимости – обеспечить обогрев.

ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение действующих норм и правил, а также указаний

данного Паспорта может привести к выходу оборудования из строя, 
материальному ущербу и стать причиной несчастного случая!

Перед началом монтажных работ осмотрите изделие на предмет внешних
повреждений. Не допускается эксплуатировать оборудование со следами
механических или иных повреждений! После проведения монтажа проверьте стыки на
предмет утечки, используя соответствующие методы обнаружения. После монтажа и
проверки на герметичность изделие готово к эксплуатации.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• монтировать/демонтировать изделие при наличии в нем рабочей среды
под давлением;

• производить ремонт изделия и отдельных элементов при наличии 
давления рабочей среды;

• использовать установку в условиях, параметры которых превышают
указанные в технических характеристиках;

• стучать по регуляторам и другим элементам.
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1. Основные сведения об изделии и технические данные:

     Генераторы на базе российских двигателей ЗМЗ, ЯМЗ, а также двигателей ММЗ (Беларусь) с 
жидкостной системой охлажденияя выпускаются трехфазными с электрической мощностью от   
35 до 315 кВт. Благодаря высокой ремонтопригодности и недорогому техническому 
обслуживанию получили широкое распространение и применение в секторе как жилого, так и 
промышленного строительства.
     Электрогенераторы ФАС на базе двигателей ЗМЗ могут работать без остановки и 
технического обслуживания в течение всего года. Оборудование имеет мощность достаточную 
для электрификации среднего предприятия или жилого помещения с высоким уровнем 
потребления электричества. Генераторы могут применяться в качестве резервного или 
основного источника питания. 
     Газовые генераторы ФАС на базе двигателей ЗМЗ имеют закрытый шумопоглощающий 
металлический корпус, оснащены жидкокристаллическим дисплеем для удобного мониторинга и 
управления, а также комплектуются блоком автоматического ввода резерва (АВР).
     Газовые генераторы ФАС на базе двигателей ЯМЗ – самые мощные электрогенераторов из 
производимых компанией «Фасэнергомаш». Электростанции смонтированы на стальной раме с 
амортизирующими подушками и в базовой комплектации не имеют защитного кожуха. Для 
установки таких электростанций необходимо специальное помещение, но возможен монтаж и в 
специальном контейнере. Серия генераторов представлена трехфазными моделями мощностью 
от 100 до 315 кВт с возможностью синхронизации.
     Ярославский моторный завод специализируется на двигателях для большегрузных 
автомобилей. Использование двигателей ЯМЗ в генераторах ФАС позволяет им работать с 
высокими нагрузками без прерывания рабочего цикла. Такие генераторы подходят, как для 
основного, так и для резервного энергоснабжения объектов с высоким электропотребления.
     Как и все генераторы производства «Фасэнергомаш» генераторные установки на базе 
двигателей ЯМЗ позволяют использовать в качестве топлива, как ПГ (природный газ), так и СУГ 
(сжиженный углеводородный газ). 
     Генераторы ФАС на базе двигателей ЯМЗ в базовой комплектации оснащены 
электростартером и аккумулятором, блоком автоматического ввода резерва (АВР), 
жидкокристаллическим дисплеем, автоматическим регулятором напряжения и частоты.
     Газовые электрогенераторы ФАС сделаны на базе хорошо зарекомендовавших себя 
дизельных двигателей Минского моторного завода (ММЗ). Газовые электростанции ФАС с 
двигателями ММЗ рассчитаны на мощных потребителей и адаптированы для работы на 
природном газе (СПГ) и сжиженном углеводородном газе (СУГ). Они подходят для 
электрификации средних предприятий и нескольких малоэтажных жилых построек с высоким 
энергопотреблением. 
     Трехфазные генераторы ФАС с двигателями ММЗ могут работать с нагрузкой 75% без 
временных ограничений, что позволяет использовать их как в качестве основных, так и в 
качестве резервных электростанций.
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1. Основные сведения об изделии и технические данные:
Испарительная установка предназначена для преобразования жидкой фазы сжиженных

углеводородных газов (СУГ) в паровую (газообразную), а также регулирования давления 
паровой фазы СУГ на выходе до необходимого потребителю. Преобразование происходит
за счет нагрева жидкой фазы СУГ трубчатыми электронагревателями (ТЭН) –
металлическими трубками, заполненными теплопроводящим электрическим изолятором с
токопроводящей нитью с высоким сопротивлением. 

Понижение давления газа с помощью регулятора гарантирует равномерную подачу
СУГ к потребителю при необходимом давлении (к примеру: величина давления на входе в
горелку зависит от типа горелки и регламентируется производителем: как правило, 
величина входного давления колеблется от 30 до 700 Мбар). 

Установка оснащена комплектом контрольно-предохранительной арматуры. 

Установка укомплектована одним регулятором давления. Дополнительно установка 
может быть оборудована байпасной линией для возможности подачи паровой фазы от
емкости непосредственно к регулятору давления (минуя испаритель) при достаточном
естественном испарении СУГ в емкости в теплое время года.

Установка снабжена табличкой-шильдой с паспортными данными. На ней содержится 
информация, идентифицирующая установку и ее характеристики: номер модели, 
серийный номер, выходные характеристики: производительность, входное и выходное
давление, потребляемая электрическая мощность и напряжение, диапазон рабочих
температур, сведения о сертификации, дата выпуска и др. Наименование модели и
серийный номер однозначно определяют испарительную установку и необходимы для 
заказа запасных частей, технического и гарантийного обслуживания.

При подготовке строительного участка необходимо учитывать и соблюдать все
требования нормативных документов, связанных с расположением данного 
оборудования. Ех-исполнение установки (Зона 2) дает возможность монтажа в зонах
соответствующих категорий.
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     Генераторы имеют полную комплектацию, включающую в себя электростартер, аккумулятор, 
сетевое зарядное устройство (поддерживающее работоспособность аккумулятора при длительных 
простоях), автоматический регулятор напряжения и частоты, а также блок автоматического ввода 
резерва (АВР). 

     Внешний вид и расположение элементов могут отличаться от представленных. Производитель 
оставляет за собой право внесения технических изменений, не ухудшающих их потребительских 
свойств, без дополнительного уведомления.
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2. Комплектность.
- рама генераторной установки;
- подушки опор двигателя;
- аккумуляторная батарея;
- двигатель (например: ЯМЗ 238Б)
- подогреватель 3кВт;
- альтернатор;
- регулятор нулевого давления;
- клапан газовый электромагнитный;
- фильтр воздушный;
- смеситель;
- электромеханическая заслонка;
- радиатор водяного охлаждения;
- расширительный бачок;
- глушитель;
- контроллер зажигания газовых двигателей;
- контроллер;
- контроллер оборотов
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Испарительная установка (ИУ) выполнена в стальном шкафу и укомплектована всеми
необходимыми элементами для подключения к системе трубопроводов. Взрывобезопасна,
предназначена для монтажа в Е Ех е II Т3 зоне, огрунтована, окрашена.

- производительность 450 кг/час;

- давление СУГ на входе до 16 Бар;

- давление СУГ на выходе 350 мБар;

- входной модуль в состав которого входит шаровой запорный кран, игольчатый кран для 
дегазации модуля, фильтр грязеуловитель, манометр с пределом измерения 25 Бар,
предохранительный клапан.

- по два электромагнитных клапана перед каждым испарителем;

- электрический испаритель – 2 шт;

- регулятор давления тип Alfa 31AP

- манометр на выходе из ИУ

- Вход фазы (вход) Ду25

- Выход паровой фазы Ду50

- Байпасная линия эрметто 22х2

Комплектная испарительная установка соответствует требованиям нормативных
документов и имеет декларацию Таможенного Союза о соответствии требованиям TP TC
010/2011 "О безопасности машин и оборудования" и ТР ТС 020/2011 электромагнитная 
совместимость технических средств.

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д- RU.АЛ16.В.74730

Срок действия до 16.05.2022 г.

3. Ресурсы, Срок службы и хранения, гарантия
изготовителя.

- изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям Технических
Регламентов      РФ

- средний срок службы изделия 10 лет, при условии проведения текущих обслуживаний и
соответствующих ремонтов

- гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента начала

эксплуатации, но не более 18 месяцев с момента передачи клиенту.

- транспортирование производится всеми видами транспорта при температуре от    минус
40 до плюс 40 о С

- не допускается перевозка изделия в транспортных средствах, перевозящих активно    
действующие химикаты, а также с наличием цементной и угольной пыли - срок хранения 
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- средний срок службы изделия 10 лет, при условии проведения текущих обслуживаний и
соответствующих ремонтов.;
- гарантийный срок на изделие составляет до 24 месяцев с момента начала эксплуатации, или 2500
моточасов;
- транспортирование производится всеми видами транспорта при температуре от  минус 40 до плюс
40 градусов С.
- не допускается перевозка изделия в транспортных средствах, перевозящих активно действующие
химикаты, а также с наличием цементной и угольной пыли.
- срок хранения 3 года. Рекомендуется хранить в сухом и чистом месте.
- гарантия не распространяется на изделия в конструкцию которых самовольно внесены изменения

4. Консервация.

3. Ресурсы, сроки службы, хранения и гарантии изготовителя.

     Консервация производится с целью предохранения от коррозии внутренних и наружных 
поверхностей двигателя, при хранении на складах заказчика путем нанесения на эти поверхности 
защитной пленки ингибитора коррозии.
Двигатели должны иметь температуру, равную или выше температуры помещения для консервации. 
Резкие колебания температуры при консервации не допускаются, так как это может привести к 
конденсации влаги на консервируемой поверхности.
     Для консервации и упаковки двигателей применяются следующие материалы:
моторное масло указанных в разделе «Основные характеристики ФАС- 100-3/ЯП», присадка АКОР-1 
(ГОСТ 15.171—78); дизельное топливо (ГОСТ 305—82); консервационная смазка ПВК (ГОСТ 19537
—83); консервационная смазка ЗЭС (ТУ 38-101474—74); водонепроницаемая бумага (ГОСТ 8828—
75); парафинированная бумага (ГОСТ 9569—79); полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм (ГОСТ 
10354—82); рубероид (ГОСТ 10923—82); полиакриламид ТУ 7-04-01—72; калий двухромовокислый 
(ГОСТ 2652—78); сода кальцинированная (ГОСТ 5100—85); лента липкая полиэтиленовая (ГОСТ 
20477—75); шпагат (ГОСТ 17308—71); уайт-спирит (ГОСТ 3134—78). Внутренняя консервация 
двигателя состоит из консервации систем охлаждения, питания и смазки, внутренних поверхностей, 
цилиндров и воздушного фильтра. Производится в следующем порядке:
     Слейте охлаждающую жидкость из двигателя, промойте систему охлаждения пассивирующим 
раствором и просушите продувкой сжатым воздухом.
     Для приготовления раствора,предназначенного для  промывки системы охлаждения необходимо: 
кальцинированной соды (3—7 г/л воды) и двухромовокислого калия (0,2—0,4 г/л воды) растворите в 
небольшом количестве воды, нагретой до температуры 40—50°С. После полного растворения 
компонентов раствор вылейте в емкость с соответствующим количеством воды, добавьте 
полиакриламид (0,05—0,07 г/л воды) и тщательно перемешайте.
Консервация системы питания, системы смазки и внутренних поверхностей двигателя.
Консервацию производите в следующем порядке:
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     а) залейте в отверстие для отвода масла из топливного насоса высокого давления рабоче-
консервационное масло, имеющее температуру 70—100°С в количестве 600 мл., после чего поставьте 
на место трубку для отвода масла.
     Универсальное рабоче-консервационное масло приготовляйте путем добавления к товарным 
сортам моторного масла защитной присадки АКОР-1. Приготовление рабоче-консервационного 
масла: отмерьте требуемое количество моторного масла и нагрейте его до температуры 70—100°С; 
отмерьте требуемое количество присадки АКОР-1 из расчета 10% от приготавливаемого количества 
рабоче-консервационного масла.
Добавьте к моторному маслу подогретую до температуры 60— 70°С присадку при интенсивном 
перемешивании масла до получении однородной смеси. Однородность смеси определяйте 
отсутствием черных или тёмно-коричневых разводов на струе масла, стекающей с мешалки, а также 
отсутствием на дне и стенках емкости осадков или сгустков. Поверните двигатель вниз головками 
цилиндров, выверните из сливного отверстия поддона пробку; вверните в отверстие штуцер, с 
резьбой М24 и подсоедините шланг закачки масла. Закачайте во внутренние полости блока, головки 
цилиндров и поддона рабоче-консервационное масло, имеющее температуру 70—100"С, в количестве 
30—35 л. Установите двигатель вверх головками цилиндров.
    В месте подвода топлива подсоедините специальный заборник и погрузите в емкость с хорошо 
профильтрованной смесью топлива с присадкой АКОР-1 имеющей температуру 70—80°С.
     Для приготовления консервационной смеси топлива с присадкой АКОР-1 отмерьте требуемое 
количество дизельного топлива по ГОСТ 305—82 и требуемое количество присадки АКОР-1 (из 
расчета 15% от приготовляемого количества смеси), добавьте к дизельному топливу подогретую до 
температуры 60—70°С присадку при интенсивном перемешивании топлива до получения однородной 
смеси. Смесь нагрейте до температуры 70—100° С. Прокачайте вручную топливоподкачивающим 
насосом систему питания до тех пор, пока из наконечника сливной трубки не пойдет чистая, без 
пузырьков воздуха, смесь; для прокачки можно использовать специальный насос. Прокрутите 
коленчатый вал по часовой стрелке (если смотреть с переднего торца двигателя) со скоростью 25—30 
об/мин в течение не менее 7 минут; скоба регулятора при этом должна находиться в положении 
включенной подачи. Слейте рабоче-консервационное масло.

Консервацию цилиндров производите в такой последовательности:
Отверните пробки во впускных коллекторах и через отверстия залейте в каждый цилиндр по 60—70 мл 
рабоче-консервационного масла, имеющего температуру 70—100°С, после чего пробки заверните. На 
двигателях, не имеющих отверстий на коллекторах, снимите выпускные коллекторы и, открывая 
поочередно специальной вилкой выпускные клапаны, влейте через выпускные окна в каждый цилиндр 
рабоче-консервационное масло; можно заливать масло через отверстие во впускных коллекторах при 
снятом соединительном патрубке.
Примечание: Консервацию цилиндров производите маслом из емкости, предназначенной только для 
консервации цилиндров;
Вращайте коленчатый вал по часовой стрелке со скоростью 25—30 об/мин в течение одной минуты; 
скоба регулятора должна находиться в положении выключенной подачи.
Откачайте рабоче-консервационное масло из поддона двигателя и слейте консервационную смесь из 
топливных фильтров.
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8. Особые отметки

Дата проведения испытаний:   ………………… ...............................

Штамп контроля
7. Сведения об утилизации.
По истечению срока службы, когенерационная установка утилизируется согласно ГОСТ 307722001. 
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

5. Свидетельство об упаковывании.
     В случае поставки изделия в блок-контейнере или во всепогодном кожухе дополнительная 
упаковка не требуется.
6. Свидетельство о приемке.
    Настоящим подтверждается, что установка прошла полный цикл испытаний и признана годной к 
эксплуатации.
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8. Особые отметки.
ДВИЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата
установки

Место
установки

Дата
снятия

Наработка
Причина

снятия

Подпись лица, 
проводившего

установку
(снятие)

с начала 
эксплуатации

после
последнего

ремонта
1 2 3 4 5 6 7

ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА УСТРОЙСТВА

Дата
Состояние
устройства

Основание
(наименование, 

номер и дата 
документа)

Предприятие, должность и
подпись

Примечания
сдавшего принявшего

1 2 3 4 5 6

11

№ 
ТО 

Дата Кол-во 
отработанных 

 моточасов 

Выполненные работы, 
использованные запасные части и 

эксплуатационные жидкости 

ФИО подпись 
уполномоченного 

лица 



Модель ФАС-
35-
3/ЗР 

ФАС- 
40-3/ЗР

ФАС- 
40- 
З/М 

ФАС- 
50- 
3/М 

ФАС- 
100- 
3/Р 

ФАС- 
150-
3/Р 

ФАС- 
200- 
3/Р 

ФАС- 
250- 
3/Р 

ФАС- 
315-
3/Р 

Управление 
оборотами двигателя 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

Тип и характеристики 
генератора 

Синхронный 4-х 
полюсной 

бесщеточный,  
двух опорный 

Синхронный 4-х полюсной бесщеточный, 
одно опорный 

Рабочие обороты 
генератора, об/мин

1500 

Количество фаз 3 
Номинальное 
напряжение, В 

400 

Номинальная сила тока, 
А 

63,4 72,5 72,5 90,6 180 270 360 452 570 

Номинальная частота, Гц 50 
Максимальная 
мощность, природный 
газ кВт*

33 36 40 50 100 150 200 250 315 

Максимальная 
мощность, СУГ, кВт*

35 40 40 50 100 150 200 250 315 

Коэффициент мощности, 
соs 

0,8 

Класс изоляции Н 
Запуск двигателя Электрический стартер 
Топливо NG/LPG 
Давление газа, 
природный газ, кПа 

3,0-5,0 4,0-5,0 

Давление газа СУГ, кПа 1,0-3,0 3,0-5,0 
Удельное потребление 
NG (при максимальной 
нагрузке), м3 /кВт*

0,35 0,35 0,34 0,32 0,32 0,32 0,32 0,30 0,30 

Потребление LPG (при 
MAХ нагрузке), кг/кВт*

0,30 0,30 0,30 0,28 0,30 

Уровень шума, не 
более, дБ 

66 66 65 65 90 

Тип двигателя ЗМЗ-409 ММЗ-246.4 ЯМЗ 
236/238 

ЯМЗ
238 

ЯМЗ 
240М 

ЯМЗ 
240НМ 

Количество цилиндров 4 6/8 8 12 
Диаметр цилиндра х Ход 
поршня 

95,5х94 110х125 130х140 140х140 

Объем двигателя, л 2,6 4,75 14,9 14,9 22,3 22,3 25,9 
Рабочее число 
оборотов, мин-1

2900 1500 

Система зажигания электронное бесконтактно
е электронное 

электронное 

Охлаждение Жидкостное 
Объем системы  охлажд 22 20 62 90 

Принудительный под давлением 
Тип смазки (в зависимости 
от температурных условий) 

SAE SW (-30…. +40 0 С) APISJ и выше ASEA A3/В3 (В4) 

Объем смазки при 
замене, л 

4,2 12 32 40 60 

Аккумулятор 
12 В50 А х ч 2х12 В 75 А х ч 2х12 В 160 А х ч 2х12В 

190Ах
ч 

Исполнение корпуса Всепогодный шумопоглащающий На раме/в кожухе/в контейнере 
Степень защиты корпуса IP 23 
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Технические характеристики.

Метод смазки



Габаритные размеры 1800х1050х1250 2507х1181х1531 3048х1208х
2486 

3800х1200х 
2190 

4260х1360х 
2380 

Масса нетто, кг 710 1210 1310 2500 3400 3500 4500 

Примечание: * в зависимости от состава газа рабочей температуры ДВС, 
загрязненности воздушного фильтра, равномерности нагрузки. 
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www.fasenergo.ru

Производство газовых электростанций, станций регазификации, 
испарительных и смесительных установок, насосного
и компрессорного оборудования, систем автономного 

и резервного газоснабжения, ГНС, АГЗС, систем учета газа, 
топливораздаточных колонок (ТРК)

ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ И СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
ДЛЯ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (СУГ)

ООО «Фасэнергомаш»
197229, Санкт-Петербург, пос. Лахта,  
ул. Красных Партизан, дом 10, корпус 1 литера «А» телефон 
(8 1 2 ) 407-29-92; 8 (800) 555 31 21- бесплатно поРФ 
e-mail: info@fasenergo.ru
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Управление оборотами 
двигателя 


электронное Тип двигателя ЯМЗ 238 


Тип и характеристики 
альтернатора 
(электрогенератора) 


синхронный 
бесщеточный 
одноопорный 


Количество 
цилиндров V8 


Рабочие обороты 
генератора, об/мин 1500 


Диаметр 
цилиндра×Ход 


поршня, мм 
130х140 


Количество фаз 3 Объем двигателя, л 14,9 
Номинальное 
напряжение, В 400 Рабочее количество 


оборотов, мин-1 1500 


Номинальная сила тока, 
А 270 Зажигание Электронное 


Номинальная частота, 
Гц 50 Охлаждение Жидкостное 


Максимальная 
мощность, NG, кВт 100 Объем системы 


охлаждения, л 62 


Коэффициент мощности, 
cos φ 0,8 Метод смазки 


двигателя 
принудительный 
под давлением 


Класс изоляции H Рекомендуемое масло SAE 5W40 
(-35…+40°C) 


Запуск двигателя Электрический 
стартер Объем смазки, л 32 


Топливо NG/LPG/Биогаз Аккумулятор 2*12 В 190 А•ч 


Давление газа, NG, кПа 3-5 Исполнение на раме/ 
в контейнере 


Удельный расход NG на 
100% мощности, 
м3/кВт*ч 


0,32 Габаритные размеры 
(на раме), мм 3100×1200×1970 


Уровень шума (на раме), 
не более, дб 90 Масса нетто, кг не более 3200 


 







